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O Citi\i cu aten\ie avertiz[rile con\inute `n
prezentul manual de instruc\iuni deoarece
acestea con\in indica\ii importante referitoare
la siguran\a instal[rii, a utiliz[rii ;i a `ntre\ine-
rii.

O Manualul de instruc\iuni constituie parte inte-
grant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie
p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pentru orice
consultare ulterioar[.

O Dac[ aparatul trebuie v]ndut sau transferat
la un alt proprietar sau trebuie translocat,
asigura\i-v[ `ntotdeauna c[ manualul
`nso\e;te centrala pentru a putea fi consultat
de noul proprietar ;i/sau de instalator.

O Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie efectuate de
c[tre personal profesional calificat, `n confor-
mitate cu normele `n vigoare ;i cu instruc\iu-
nile produc[torului.

O O instalare gre;it[ sau `ntre\inerea incorect[
pot cauza daune persoanelor, animalelor sau
obiectelor. Este exclus[ orice responsabili-
tate a produc[torului pentru daunele cauzate
de erori de instalare ;i de utilizare, precum ;i
de nerespectarea instruc\iunilor furnizate de
c[tre produc[tor.

O ~nainte de efectuarea oric[rei opera\iuni de
cur[\are sau de `ntre\inere, deconecta\i apa-

ratul de la re\eaua de alimentare, ac\ion]nd
asupra `ntrerup[torului de re\ea ;i/sau prin
intermediul dispozitivelor de interceptare.

O ~n caz de defectare ;i/sau de func\ionare
anormal[ a aparatului, dezactiva\i-l, ab\in]n-
du-v[ de la orice tentativ[ de repara\ie sau
de interven\ie direct[. Adresa\i-v[ exclusiv
personalului calificat profesional.

O Eventuala repara\ie-`nlocuire a produselor va
trebui efectuat[ numai de personal profesio-
nal calificat utiliz]nd exclusiv piese de
schimb originale. Nerespectarea celor de mai
sus poate compromite siguran\a aparatului.

O Pentru a garanta buna func\ionare a aparatu-
lui este indispensabil[ efectuarea `ntre\inerii
anuale de c[tre personal calificat.

O Acest aparat va trebui folosit numai pentru
utilizarea pentru care a fost special prev[zut.
Orice alt[ utilizare trebuie considerat[ impro-
prie ;i deci periculoas[.

O Dup[ `ndep[rtarea ambalajului asigura\i-v[
de integritatea ambalajului.

O Elementele ambalajului nu trebuie l[sate la
`ndem]na copiilor deoarece pot fi poten\iale
fronturi de pericol.

O ~n caz de dubiu nu utiliza\i aparatul ;i
adresa\i-v[ furnizorului.

Acest simbol indic[ “Aten\ie” ;i este amplasat `n coresponden\[ cu toate avertiz[rile referitoare
la siguran\[. Fi\i foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i daune persoanelor,
animalelor ;i obiectelor.

Acest simbol solicit[ aten\ie asupra unei note sau avertiz[ri importante.

Declara\ie de conformitate
Produc[torul> FERROLI S.p.A.
Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>

O Directiva Aparate cu Gaz 90/396
O Directiva Randamente 92/42
O Directiva Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68)
O Directiva Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)
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1. INSTRUC|IUNI DE UTILIZARE
1.1 Prezentare

Stimate Client,

V[ mul\umim c[ a\i ales NEW ELITE F 24 E, o central[ mural[ FERROLI de concep\ie avansat[, tehnolo-
gie de avangard[, siguran\[ ridicat[ ;i calitate constructiv[. V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie prezentul manu-
al ;i p[stra\i-l cu grij[ pentru orice consultare ulterioar[.

NEW ELITE F 24 E este un generator termic cu un `nalt randament pentru `nc[lzire ;i preparare ap[ cald[
menajer[ cu microacumulare func\ion]nd cu gaz natural sau GPL (configurabil `n momentul instal[rii) ;i
guvernat de un sistem avansat de control cu microprocesor.

Corpul centralei se compune dintr-un schimb[tor lamelar din cupru, a c[rui conforma\ie particular[ garan-
teaz[ o eficien\[ ridicat[ de schimb termic `n toate condi\iile de func\ionare, ;i dintr-un arz[tor atmosferic
dotat cu aprindere electronic[ cu control al fl[c[rii cu ionizare.

Un dispozitiv intern special cu microacumulare permite o produc\ie de ap[ cald[ menajer[ extrem de
rapid[> la deschiderea robinetului apa cald[ este disponibil[ imediat la ie;irea din central[.
Centrala este complet etan;[ `n ceea ce prive;te mediul de instalare> aerul necesar arderii este aspirat din
exterior ;i evacuarea gazelor este efectuat[ prin intermediul ventilatorului. Dotarea centralei mai cuprinde
o pomp[ cu vitez[ variabil[, vas de expansiune, flusometru, supap[ de siguran\[, robinet de umplere, pre-
sostat de aer, presostat de ap[, senzori de temperatur[ ;i termostat de siguran\[.

Datorit[ sistemului de control ;i reglare cu microprocesor cu autodiagnoz[ avansat[, func\ionarea aparat-
ului este `n mare parte automat[. Puterea pentru `nc[lzire este reglat[ automat de sistemul de control `n
baza caracteristicilor ambientului interior ;i exterior (cu senzor de exterior op\ional instalat), a caracteristi-
cilor cl[dirii ;i a amplas[rii sale. Puterea pe ap[ cald[ menajer[ este reglat[ automat ;i `n mod continuu
pentru asigurarea rapidit[\ii furniz[rii ;i pentru confort `n toate condi\iile de prelevare.

Utilizatorul trebuie doar s[ regleze temperatura dorit[ `n interiorul camerei (prin intermediul termostatului
de ambian\[ sau a comenzii la distan\[, op\ionale, dar a c[ror instalare se recomand[) sau s[ regleze tem-
peratura instala\iei ;i s[ regleze temperatura dorit[ de ie;ire pentru apa cald[ menajer[. Sistemul de
reglare ;i control asigur[ o func\ionare optim[ pentru toat[ perioada anului.

Afi;ajul furnizeaz[ continuu indica\ii asupra st[rii de func\ionare a aparatului ;i este posibil[ ob\inerea
facil[ de informa\ii adi\ionale despre temperatura senzorilor, valoarea punctului de setare, etc. sau oper-
area unei configur[ri a acestora. Eventualele anomalii de func\ionare legate de central[ sau de instala\ie
sunt imediat semnalate de afi;aj ;i, dac[ este posibil, corectate automat.
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1.2 Panoul de comand[

1 - Tast[ selec\ie Var[/Iarn[
~n modul Iarn[ este activ[ at]t `nc[lzirea c]t ;i apa cald[ menajer[, `n modul Var[ doar apa cald[ mena-
jer[.

2 - Tast[ pentru umplerea automat[/semiautomat[ a instala\iei
Aceast[ tast[ d[ utilizatorului posibilitatea de `nc[rcare a instala\iei `n caz de presiune insuficient[.

3 - Tast[ selec\ie Eco/Comfort
~n modul confort centrala furnizeaz[ apa cald[ `n timpi rapizi datorit[ dispozitivului special cu microacu-
mulare intern[.
Pentru a activa sau dezactiva func\ia confort este suficient s[ ap[sa\i butonul ( - 3 fig. 1).
C]nd func\ia Comfort este activ[, scrisul ECO apare pe afi;aj.

4 - Buton reglare temperatur[ instala\ie
Pentru a m[ri temperatura instala\iei roti\i butonul `n sens orar sau `n sens antiorar pentru a o diminua.
C]mpul de reglare este de la 30 la 85°C.

5 - Tasta RESET
Tasta Reset serve;te pentru a relua func\ionarea centralei atunci c]nd aceasta se blocheaz[.
Pentru reluarea func\ion[rii trebuie s[ ap[sa\i tasta Reset (5 - fig. 1).
Blocarea centralei este indicat[ prin clipirea anomaliei ;i prin apari\ia scrisului RESET.
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6 - Tasta ON-OFF
Aprinderea ;i stingerea centralei (aprins[ – indicatorul verde aprins).

7 - Buton reglare temperatur[ ap[ cald[ menajer[
Serve;te pentru introducerea temperaturii apei calde menajere, rotind butonul `n sens orar cre;te tempe-
ratura, `n sens antiorar scade. C]mpul de reglare este de la 40 la 65°C.

8 - Tasta M
Tast[ pentru accesarea meniului reglare “temperatur[ autoreglabil[”
Ceilal\i parametri pentru reglarea centralei sunt pentru utilizarea exclusiv[ a Serviciului Tehnic Asisten\[
Clien\i.

9 - Tasta -
Prin aceast[ tast[ se modific[ parametrii selec\iona\i.

10 - Tasta +
Prin aceast[ tast[ se modific[ parametrii selec\iona\i.

11 - Afi;are temperatur[ ap[ cald[ menajer[
~n timpul func\ion[rii, display-ul afi;eaz[ temperatura apei calde menajere la ie;irea din central[. C]nd se
ac\ioneaz[ asupra butonului “7” display-ul afi;eaz[ pentru scurt timp temperatura de reglare care este
introdus[.

18 - Afi;are temperatur[ de `nc[lzire
~n timpul func\ion[rii, display-ul afi;eaz[ temperatura apei calde de `nc[lzire la ie;irea din central[. C]nd
se ac\ioneaz[ asupra butonului “4” display-ul afi;eaz[ pentru scurt timp temperatura de reglare care este
introdus[.

13 - Simbol ventilator
Apare c]nd exist[ cerere de ap[ cald[ menajer[ sau de `nc[lzire.

14 - Simbol ventilator
Apare c]nd exist[ consens din partea presostatului de aer pentru faza de aprindere (comut[ presostatul
de aer).

15 - Simbol aprindere
Apare odat[ cu sc]nteia `n faza de aprindere a arz[torului.

16 - Simbol flac[r[
Indic[ faptul c[ arz[torul este aprins.

21 - Simbol pomp[ de circula\ie `nc[lzire
Apare c]nd este `n func\iune pompa de circula\ie `nc[lzire.
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22 - Simbol anti`nghe\
Apare c]nd centrala se aprinde automat `n func\ionare anti`nghe\, c]nd temperatura scade sub 5°C.
Aparatul se opre;te c]nd atinge temperatura de 15°C.

23 - Simbol cerere pentru func\ionare pe `nc[lzire
Apare c]nd aparatul este `n modul de func\ionare iarn[.

24 - Simbol timp de a;teptare
Apare c]nd aparatul este `n a;teptare dup[ func\ionarea pe `nc[lzire.

26 - Simbol timp de a;teptare
Apare c]nd aparatul este `n a;teptare dup[ func\ionarea pe ap[ cald[ menajer[.

27 - Simbol func\ionare ap[ cald[ menajer[
Apare c]nd aparatul este `n mod de func\ionare ap[ cald[ menajer[ (prelevare ap[ cald[ menajer[).

30 - Afi;are presiune instala\ie
Afi;eaz[ presiunea instala\iei de `nc[lzire.

34 - Simbol TEST
Centrala func\ion]nd `n mod TEST (putere maxim[). Pentru activarea modului TEST \ine\i ap[sat[ tasta
RESET pentru 5 secunde. Pentru a p[r[si modul TEST ap[sa\i tasta pentru alte 5 secunde. Func\ionarea
TEST se dezactiveaz[ automat dup[ 15 minute.

35 - Afi;are anomalii ;i parametri
Apare afi;at codul anomaliei sau, c]nd se intr[ `n meniul parametri, valoarea parametrului selec\ionat.

36 - Simbol sond[ de exterior conectat[
Apare afi;at c]nd la central[ este conectat[ o sond[ de exterior.

37 - Afi;are temperatur[
Indic[ valoarea temperaturii exterioare citit[ de sonda de exterior (dac[ este conectat[).
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1.3 Aprinderea ;i stingerea
Aprinderea
O Deschide\i robinetul de gaz situat amonte de central[.
O Evacua\i aerul prezent `n tubul amonte de vana de gaz.
O ~nchide\i eventualul `ntrerup[tor situat amonte de central[ sau introduce\i ;techerul `n priz[.
O Ap[sa\i butonul ON/OFF (vezi fig. 1).
O ~n acest moment centrala este preg[tit[ pentru func\ionarea automat[ ori de c]te ori se prelev[ ap[

cald[ menajer[ sau exist[ o cerere de la termostatul de ambian\[.

Stingerea
Ap[sa\i tasta ON/OFF (vezi fig. 1).
C]nd centrala este oprit[ prin intermediul acestei taste, placa electronic[ nu mai este alimentat[ electric
;i sistemul anti`nghe\ este exclus.
~nchide\i robinetul de gaz situat amonte de central[ ;i `ntrerupe\i alimentarea electric[ a aparatului.

PENTRU PAUZE LUNGI ~N TIMPUL IERNII, PENTRU A EVITA DAUNELE PROVOCATE DE
~NGHE|, SE RECOMAND{ S{ GOLI|I TOAT{ APA DIN CENTRAL{, AT}T CEA MENAJER{
C}T :I CEA DIN INSTALA|IE.

1.4 Reglaje
Reglarea temperaturii ambiante (cu termostat de ambian\[ conectat)
Seta\i prin intermediul termostatului de ambian\[ sau a comenzii la distan\[ temperatura dorit[ `n interiorul
locuin\ei. La comanda termostatului de ambian\[ centrala se aprinde ;i duce apa din instala\ie la temper-
atura fixat[ pe tur. La atingerea temperaturii dorite `n interiorul locuin\ei generatorul se stinge.
~n cazul `n care nu exist[ termostatul de ambian\[ sau comanda la distan\[, centrala men\ine instala\ia la
temperatura fixat[ pe tur.

Reglarea temperaturii instala\iei
Pentru a fixa temperatura de pe turul instala\iei, ac\iona\i
asupra butonului de reglare a temperaturii de `nc[lzire.
Rotind `n sens orar temperatura cre;te, rotind `n sens
antiorar scade.

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pentru a fixa temperatura apei calde menajere, ac\iona\i
asupra butonului de reglare a temperaturii apei calde
menajere. Rotind `n sens orari temperatura cre;te, rotind
`n sens antiorar scade.

Selectare Var[/Iarn[
Pentru a selecta unul din cele dou[ moduri este suficient s[ ap[sa\i tasta (1 - fig. 1).
Select]nd modul Var[, pe display este afi;at simbolul .

Select]nd modul Var[, r[m]ne activ sistemul anti`nghe\. Simbolul este vizibil pe afi;aj c]nd sistemul
anti`nghe\ intr[ `n func\iune.
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Temperatura Autoreglabil[
C]nd este instalat[ sonda de exterior (op\ional[) sistemul de reglare al centralei lucreaz[ cu “Temperatura
Autoreglabil[”. ~n acest mod, temperatura instala\iei de `nc[lzire este reglat[ `n func\ie de condi\iile cli-
matice exterioare, pentru a garanta un confort ridicat ;i o economie energetic[ pe toat[ perioada anului.
~n particular, la cre;terea temperaturii exterioare scade temperatura de pe turul instala\iei, `n conformitate
cu o “curb[ de compensare” determinat[.
Cu reglarea Temperaturii Autoreglabile, temperatura setat[ la butonul de reglare a `nc[lzirii devine tem-
peratura maxim[ pe turul instala\iei. Se recomand[ fixarea valorii maxime pentru a permite sistemului
reglarea `n tot c]mpul util de func\ionare.
Centrala trebuie reglat[ `n faza de instalare de personal calificat. Eventualele adapt[ri pot fi aduse oricum
de c[tre utilizator pentru `mbun[t[\irea confortului.

Curba de compensare ;i mutarea curbelor
Ap[s]nd tasta “M” o singur[ dat[ este afi;at[ curba de compensare (de la 1 la 10) ;i este posibil[ mod-
ificarea ei cu tastele “+” ;i “-”. Ap[s]nd `nc[ o dat[ tasta “M” se acceseaz[ mutarea paralel[ a curbelor,
modificabil[ cu tastele “+” ;i “-”.
Ap[s]nd din nou tasta “M” se iese din modul de reglare a curbelor paralele.
Dac[ temperatura ambiant[ rezult[ inferioar[ valorii dorite se recomand[ introducerea unei curbe de
ordine superioar[ ;i viceversa. Proceda\i cu cre;teri sau sc[deri de o unitate ;i verifica\i rezultatul `n ambi-
ent.

Dac[ la central[ este conectat[ comanda la distan\[ (op\ional[), reglajele descrise mai sus (tem-
peratur[ instala\ie, temperatur[ ap[ cald[ menajer[, curba de compensare) pot fi efectuate numai
de la comanda la distan\[. Meniul utilizator de pe panoul de comand[ al centralei este dezactivat
;i are doar func\ie de afi;are.
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Reglarea presiunii hidraulice a instala\iei
Centrala este dotat[ cu un sistem de umplere a instala\iei ce poate fi setat pentru func\ionarea `n mod
automat sau `n mod semiautomat. Vine din fabric[ reglat `n mod semiautomat dar ulterior poate fi setat

pentru `nc[rcare automat[. Pentru aceasta nu trebuie dec]t s[ ap[sa\i tasta “`nc[rcare instala\ie” ( - 2

fig. 1) pentru circa 5 secunde p]n[ la apari\ia pe afi;aj a textului (modo automatico).

Pentru revenirea la modul semiautomat, ap[sa\i din nou tasta “`nc[rcare instala\ie” ( - 2 fi g. 1) pentru

circa 5 secunde p]n[ la apari\ia pe afi;aj a textului (modo semiautomatico).

~n modul automat, sistemul va `nc[rca instala\ia automat `n momentul `n care presiunea scade sub 0,4 bar
;i se va opri c]nd presiunea ajunge la 1,0 bar.

~n modul semiautomat lipsa presiunii este semnalat[ pe afisaj prin apari\ia anomaliei “F37” ;i prin clipirea

textului “bar”. ~n acest caz utilizatorul trebuie s[ apese ;i s[ elibereze tasta “`nc[rcare instala\ie” ( - 2
fig. 1). Sistemul va `nc[rca instala\ia p]n[ la valoarea de 1,0 bar.

Dac[ `n decurs de 4 minute de la ini\ierea `nc[rc[rii (fie `n mod automat fie `n mod semiautomat) presiunea
nu atinge valoarea de 1,0 bar, sistemul blocheaz[ centrala afi;]nd anomalia “F23” (vezi tabelul anomalii
;i solu\ii).

Dac[ este necesar[ `nc[rcarea instala\iei `n momentul `n care centrala este deconectat[ de la
re\eaua electric[, exist[ posibilitatea `nc[rc[rii `n mod complet manual cu ajutorul unei ;urubelni\e.
Pentru a executa aceast[ opera\iune, pozi\iona\i ;urubul de `nc[rcare a instala\iei “A” `n pozi\ia
descris[ `n fig. 3 p]n[ la atingerea a 1,0 bar presiune vizibil[ pe manometrul “B” situat `n interi-
orul centralei.
Se recomand[ efectuarea primei `nc[rc[ri `n modul manual descris mai sus.
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1.5 ~ntre\inere
~n conformitate cu cerin\a D.P.R. 412 din 1993 este obligatoriu pentru utilizator efectuarea cel pu\in a unei
`ntre\ineri anuale a instala\iei termice de personal calificat ;i cel pu\in o verificare bianual[ a arderii. Pentru
mai multe informa\ii consulta\i cap. 3.3 din prezentul manual.
Cur[\area mantalei, a panoului de comand[ ;i a p[r\ilor estetice ale centralei poate fi efectuat[ cu o c]rp[
moale ;i umed[ eventual `mbibat[ cu ap[ cu s[pun. Evita\i to\i detergen\ii abrazivi ;i solven\ii.

1.6 Anomalii
~n caz de anomalii sau de probleme de func\ionare, afi;ajul clipe;te ;i apare codul identificativ al anoma-
liei.
Anomaliile (marcate cu litera “F”) provoac[ bloc[ri temporare ce se reseteaz[ automat dup[ ce valoarea
reintr[ `n c]mpul de func\ionare normal al centralei.
Dac[ `mpreun[ cu anomalia apare ;i scrisul RESET, utilizatorul trebuie s[ reseteze func\ionarea centralei
ap[s]nd tasta (5 - fig. 1). De aceea va fi repetat ciclul de aprindere.

Dac[ dup[ dou[ tentative de resetare problema persist[ adresa\i-v[ celui mai apropiat Centru de
Asisten\[.
Pentru alte anomalii consulta\i capitolul 3.4 “Rezolvarea problemelor”.

~naintea chem[rii serviciului asisten\[ verifica\i c[ problema nu este imputabil[ lipsei gazului sau
a aliment[rii electrice.
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2. INSTALARE
2.1 Dispozi\ii Generale

Acest aparat trebuie destinat numai utiliz[rii pentru care a fost expres prev[zut. Acest aparat
serve;te la `nc[lzirea apei la o temperatur[ inferioar[ celei de fierbere la presiune atmosferic[ ;i
trebuie conectat la o instala\ie de `nc[lzire ;i/sau la o instala\ie de distribu\ie a apei calde pentru
uz menajer, compatibil[ cu caracteristicile ;i performan\ele sale ;i cu puterea sa termic[. Orice alt[
utilizare trebuie considerat[ improprie.

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT :I CALIFICAT,
~N CONCORDAN|{ CU TOATE INSTRUC|IUNILE RAPORTATE ~N PREZENTUL MANUAL TEHNIC, CU
DISPOZI|IILE LEGILOR ~N VIGOARE, CU PRESCRIERILE NORMELOR UNI :I CEI :I CU EVEN-
TUALELE NORMATIVE LOCALE :I ~N
CONFORMITATE CU REGULILE UNEI
TEHNICI EFICIENTE.

O instalare gre;it[ poate cauza daune per-
soanelor, animalelor ;i obiectelor, pentru
care produc[torul nu poate fi f[cut respon-
sabil.

2.2 Locul instal[rii
Circuitul de ardere al aparatului este etan;
respect]nd ambientul de instalare ;i ca
atare aparatul poate fi instalat `n orice
`nc[pere. Mediul de instalare trebuie s[ fie
suficient ventilat pentru a evita crearea
condi\iilor de pericol chiar `n caz de pierderi
mici de gaz. Aceast[ norm[ de siguran\[
este impus[ de Directiva CEE n° 90/396
pentru toate aparatele utilizatoare de gaz,
chiar ;i pentru cele a;anumite cu camer[
etan;[.
~n locul de instalare nu trebuie s[ existe
praf, obiecte sau materiale inflamabile sau
gaze corozive. Mediul trebuie s[ fie uscat ;i
ferit de `nghe\.
Centrala este proiectat[ pentru instalarea
suspendat[ pe perete. Pe cadrul posterior al
aparatului sunt prezente orificii pentru
fixarea pe perete, cu ajutorul ;uruburilor cu
diblu metalice. Fixarea pe perete trebuie s[
garanteze o sus\inere stabil[ ;i eficient[ a
generatorului.
Dac[ aparatul este `ncastrat `ntr-un corp de
mobilier sau montat[ flancat[ lateral, tre-
buie prev[zut spa\iul pentru activit[\ile nor-
male de `ntre\inere. ~n fig. 4 ;i tab. 4 sunt
prezentate spa\iile minime ;i recomandate
de l[sat `n jurul aparatului.
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ĳ 50 cm

Minim Recomandat

A

B

D

3 cm

5 cm

1,5 cm
(de la eventualul
panou de deschidere)

15 cm

30 cm

C 40 cm 65 cm

Tabelul 4

Fig. 4

A A

B

D

C



Fixarea pe perete

Centrala este dotat[ din fabric[ cu o consol[ de ag[\are “1”
pe perete cu un kit de nipluri ;i robinete ;i cu un ;ablon
metalic demontabil (fig. 5a - poz. 2 ;i 3), util pentru trasarea
pe perete a orificiilor de fixare ale aparatului ;i ale punctelor
de conectare la conductele de ap[ ;i de gaz ale centralei.
Odat[ asamblat ;ablonul pozi\iona\i-l pe peretele ales
`nainte. Cu ajutorul unei nivele cu bul[ de aer, controla\i ca
consola inferioar[ “C” (fig. 6) este perfect orizontal[. Fixa\i
provizoriu ;ablonul pe perete cu dou[ cuie sau dou[
;uruburi `n orificiile “4”. Trasa\i punctele de fixare “A”, unde
apoi, cu ajutorul ;uruburilor cu diblu, se prinde consola de
ag[\are. Prin orificiile prezente pe consola inferioar[ “C” se
ob\in punctele de leg[tur[ la conductele de ap[ ;i de gaz
ale centralei, ;i consola suport robinete.
Odat[ montat[ pe perete consola de ag[\are, suspenda\i
centrala `n c]rligele “B”.
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1

2

3

Fig. 5a

4

4

Fig. 5c

Fig. 5b

Fig. 6

08

320

087

04

455

C

:ablon

Gabarit
central[

AA B B



2.3 Racorduri hidraulice
Puterea termic[ a aparatului este stabilit[ `n prealabil cu un calcul al necesarului de c[ldur[ al cl[dirii, con-
form normelor `n vigoare. Pentru buna func\ionare ;i pentru durata de via\[ a centralei, instala\ia hidraulic[
trebuie s[ fie bine propor\ionat[ ;i `ntotdeauna prev[zut[ cu toate acele accesorii care garanteaz[ o
func\ionare ;i o conducere normale.
~n cazul `n care conductele de tur ;i de retur ale instala\iei urmeaz[ un traseu pentru care, `n anumite
puncte se pot forma pungi de aer, este necesar[ instalarea, `n aceste puncte, a unei supape de dez-
aerisire. Instala\i de asemenea un dispozitiv de golire `n punctul cel mai de jos al instala\iei pentru a per-
mite golirea complet[.
Dac[ centrala este instalat[ la un nivel inferior fa\[ de nivelul instala\iei, este necesar[ montarea unei
clapete de sens pentru a `mpiedica circula\ia natural[ a apei `n instala\ie.
Se recomand[ ca saltul termic `ntre colectorul de tur ;i cel de retur `n central[, s[ nu dep[;easc[ 20 °C.

Nu utiliza\i conductele instala\ii-
lor hidraulice ca `mp[m]ntare a
aparatelor electrice.

~nainte de instalare, sp[la\i corect toate
conductele instala\iei pentru a `ndep[r-
ta reziduurile sau impurit[\ile care ar
putea compromite buna func\ionare a
aparatului. Efectua\i conexiunile la ra-
cordurile corespunz[toare, a;a cum
este indicat `n fig. 7.

Legend[
1 Tur instala\ie
2 Ie;ire ap[ cald[ menajer[
3 Intrare gaz
4 Intrare ap[ rece
5 Retur instala\ie

Se recomand[ s[ interpune\i, `ntre cen-
tral[ ;i instala\ia de `nc[lzire, robinete
de separare care s[ permit[, dac[ este
necesar, izolarea centralei de instala\ie.

Evacuarea supapei de siguran\[ trebuie racordat[ la o p]lnie sau la un tub de recolectare, pentru
a evita scurgerea apei pe jos `n caz de suprapresiune `n circuitul de `nc[lzire. ~n caz contrar, dac[
supapa de siguran\[ trebuie s[ intervin[ inund]nd `nc[perea, produc[torul centralei nu va putea
fi considerat r[spunz[tor.

Racorda\i centrala astfel `nc]t conductele sale interne s[ nu fie tensionate. ~n cazul `n care este instalat[
o clapet[ de sens ;i pe circuitul de ap[ cald[ menajer[ (dac[ este prev[zut[), este necesar[ montarea
unei supape de siguran\[ `ntre central[ ;i circuit.
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Fig. 7
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Din fabric[ sunt furnizate kit-urile de racordare prezentate `n fig. 8a ;i 8b.
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~n central[

De la instala\ie

De la instala\ie
~n central[

A
FC D E

De la instala\ie

~n central[

~n central[

FEDB CA

De la instala\ie

Racordare cu robinete

Racordare cu nipluri

A Muf[ mam[
C Garnitur[ OR
D Inel opritor din OT 58
E :aib[ din cupru
F Racord din OT 58
G Robinet cu sfer[

A Muf[ mam[
B Niplu din OT 58
C Garnitur[ OR
D Inel opritor din OT 58
E :aib[ din cupru
F Racord din OT 58

G

Fig. 8a

Fig. 8b



Caracteristicile apei din instala\ie

~n prezen\a apei cu o duritate mai mare de 25 °Fr, se recomand[ utilizarea apei tratate corespunz[tor, pen-
tru a evita posibilele incrusta\ii `n central[, cauzate de apele dure, sau coroziuni, produse de apele agre-
sive. Este necesar s[ v[ reamintim c[ chiar mici incrusta\ii de c]\iva milimetri grosime provoac[, din cauza
conductibilit[\ii lor termice reduse, o supra`nc[lzire considerabil[ a pere\ilor centralei, cu consecin\e grave.
Este obligatorie tratarea apei utilizate `n cazul instala\iilor foarte mari (cu con\inut mare de ap[) sau cu
frecvente admisii de ap[ de adaos `n instala\ie. Dac[ `n aceste cazuri ulterior se dovede;te necesar[
golirea par\ial[ sau total[ a instala\iei, se recomand[ efectuarea din nou a unei umpleri a instala\iei cu ap[
tratat[.

2.4 Racordare gaz
~nainte de efectuarea racord[rii, verifica\i ca aparatul s[ fie proiectat pentru func\ionarea cu tipul
de combustibil disponibil ;i efectua\i o cur[\are corect[ a tuturor \evilor de gaz ale instala\iei, pen-
tru a `ndep[rta eventualele reziduuri care ar putea compromite buna func\ionare a centralei.

Racordarea gazului trebuie efectuat[ la racordul corespunz[tor (vezi fig. 7) `n conformitate cu normativa
`n vigoare, cu o \eav[ metalic[ rigid[ sau cu tub flexibil cu perete continuu din o\el inox, interpun]nd un
robinet de gaz `ntre instala\ie ;i central[. Verifica\i ca toate racord[rile la gaz s[ fie etan;e.
Debitul la contorul de gaz trebuie s[ fie suficient pentru utilizarea simultan[ a tuturor aparatelor racordate
la acesta. Diametrul conductei de gaz, care iese din central[, nu este determinant pentru alegerea
diametrului conductei `ntre aparat ;i contor< aceasta trebuie s[ fie aleas[ `n func\ie de lungimea sa ;i de
pierderile de sarcin[, `n conformitate cu normativa `n vigoare.

Nu utiliza\i conductele de gaz ca `mp[m]ntare a aparatelor electrice.

2.5 Conexiuni electrice
Instalarea aparatului trebuie executat[ `n conformitate cu normele na\ionale ;i locale `n vigoare.

Racordarea la re\eaua electric[

Centrala trebuie conectat[ la o linie electric[ monofazat[, 230 Volt-50 Hz .

Siguran\a electric[ a aparatului este ob\inut[ numai c]nd acesta este racordat corect la o insta-
la\ie eficient[ de `mp[m]ntare, realizat[ `n conformitate cu normele de siguran\[ `n vigoare.
Solicita\i personalului profesional calificat verificarea eficien\ei ;i compatibilitatea instala\iei de
`mp[m]ntare, produc[torul nefiind responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
`mp[m]nt[rii instala\iei. Solicita\i de asemenea c[ instala\ia electric[ este adecvat[ puterii maxime
absorbite de aparat, indicat[ pe pl[cu\a cu datele tehnice ale centralei, control]nd `n special ca
sec\iunea cablurilor instala\iei s[ corespund[ cu puterea absorbit[ de aparat.

Centrala este precablat[ ;i dotat[ cu cablu de conectare la linia electric[. Conexiunile la re\ea trebuie efec-
tuate cu un racord fix ;i dotat cu un `ntrerup[tor bipolar ale c[rui contacte s[ aib[ o deschidere de cel pu\in
3 mm, interpun]nd fuzibili de max. 3A `ntre central[ ;i linie. Este important[ respectarea polarit[\ii (FAZ{>
cablu maro / NUL> cablu albastru / ~MP{M}NTARE> cablu galben-verde) `n conexiunile la linia electric[.
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Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie `nlocuit de utilizator. ~n cazul deterior[rii cablului, opri\i
aparatul ;i, pentru `nlocuirea lui, adresa\i-v[ exclusiv personalului calificat profesional. ~n caz de
`nlocuire a cablului electric de alimentare, utiliza\i exclusiv cablu “HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm2 cu
diametreul exterior de maxim 8 mm.

Accesul la regleta electric[ de cleme

Urma\i indica\iile prezentate `n fig. 9 pentru accesul la regleta de conexiuni electrice. Dispunerea bornelor
pentru diversele conexiuni este prezentat[ de asemenea `n schema electric[ la capitolul Date Tehnice.

Termostat ambiental

ATEN|IE> TERMOSTATUL AMBIENTAL TREBUIE S{ FIE F{R{ TENSIUNE LA CONTACTE.
CONECT}ND 230 V LA BORNELE TERMOSTATULUI AMBIENTAL SE DISTRUGE IREMEDIA-
BIL PLACA ELECTRONIC{.
La conectarea unui eventual termostat ambiental cu programare zilnic[ sau s[pt[m]nal[, sau a
unui `ntrerup[tor orar (timer), evita\i s[ lua\i alimentarea acestor dispozitive de la contactele lor de
`ntrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuat[ prin intermediul unui racord direct de la re\ea sau cu
baterii, `n func\ie de tipul de dispozitiv.
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Fig. 9
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Termostat ambiental

Sond[ de exterior

Cronocomand[
la distan\[

Eco/Comfort

Contact (on/off) pentru
excludere ap[ cald[
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4

Schem[ reglet[



Sonda de exterior (op\ional[)

Conecta\i sonda la bornele aferente. Lungimea maxim[ a cablului electric de leg[tur[ central[ - sond[ de
exterior este de 50 m. Poate fi utilizat un cablu comun cu 2 conductori.
Sonda de exterior este preferabil de instalat pe peretele de Nord, Nord-Vest sau pe acela pe care se afl[
majoritatea camerelor principale de locuit. Sonda niciodat[ nu trebuie expus[ soarelui de diminea\[, ;i `n
general, pe c]t posibil, nu trebuie s[ primeasc[ radia\ie solar[ direct[< dac[ este necesar, se va proteja.
~n nici un caz sonda nu trebuie montat[ `n vecin[tatea ferestrelor, u;ilor, deschiderilor de ventila\ie,
co;urilor, sau surselor de c[ldur[ ce-i pot altera citirea.
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2.6 Conducte gaze arse
Aparatul este de “tip C” cu camer[ etan;[ ;i tiraj for\at, aspira\ia aerului ;i evacuarea gazelor arse trebuind
s[ fie racordate la unul din sistemele de evacuare/aspira\ie indicate `n continuare. Cu ajutorul tabelelor ;i
a metodelor de calcul prezentate, trebuie verificat `n prealabil, `nainte de instalare, c[ tuburile de gaze arse
nu dep[;esc lungimile maxime permise. Trebuie respectate normativele `n vigoare ;i regulamentele locale.

Acest aparat de tip C trebuie instalat utiliz]nd conducte de aspira\ie ;i evacuare gaze arse
furnizate de FERROLI S.p.A. conform UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora atrage dup[ sine
automat retragerea oric[rei garan\ii ;i responsabilit[\i ale FERROLI S.p.A.

Diafragme

Pentru func\ionarea centralei este necesar s[ monta\i diafragmele furnizate cu aparatul, conform
indica\iilor prezentate `n tabelele de mai jos.

~nlocuirea diafragmei

~n cazul `n care trebuie s[ introduce\i sau s[ schimba\i
diafragma, trebuie s[ demonta\i grupul ventilator, s[
scoate\i racordul de gaze arse 1 (cum este indicat `n
fig. 12a) ;i introduce\i
diafragma dorit[ 2 (cum
este indicat `n fig.
12b).

~n cen-
trale
este
montat[
din fabric[
membrana
cu Ø45. ~nain-
tea introducerii tu-
bului de evacuare gaze arse este deci obligato-
riu s[ verifica\i c[ este montat[ diafragma co-
rect[ (c]nd aceasta este necesar s[ fie utilizat[)
;i c[ aceasta este corect pozi\ionat[.
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Alegerea diafragmei 
utiliz]nd tuburi coaxiale

Alegerea diafragmei 
utiliz]nd tuburi separate

Tip

Coaxial
60/100

Lungimea p]n[ la>

1 cot + 1 metru

1 cot + 3 metri

1 cot + 3 metri

1 cot + 4 metri

1 cot + 5 metri

Diafragma de utilizat

50 mm

Nici o diafragm[

45 mm

50 mm

Nici o diafragm[

Coaxial
80/125

Tabelul 5a

Lungimea tubului
calculat[ `n metri aer> Diafragma de utilizat

45 mm

47 mm

50 mm

Nici o diafragm[

Min

0 m

13 m

23 m

38 m

Max

13 m

23 m

38 m

48 m

Tabelul 5b

Ø

1

2

Fig. 11

Fig. 12a

Fig. 12b

N.B.>
Diametrul
Ø al orificiului 
este ;tan\at.



Racordarea cu tuburi coaxiale

Aparatul poate fi racordat la o conduct[ coaxial[ aer/gaze arse cu ie;ire prin perete sau prin acoperi; a;a
cum este indicat `n desenele urm[toare. La cerere sunt disponibile numeroase accesorii pentru satisfac-
erea diverselor exigen\e de instalare. Consulta\i catalogul cu accesorii gaze arse sau lista.

NEW ELITE F24 E

20

* = `ntre 10 ;i 60 mm * = `ntre 10 ;i 60 mm

Cot 60/100
1KWMA31Y

70

T[ia\i tubul interior cu
70 mm mai lung dec]t “P”

Cot 60/100
1KWMA31Y

70

240 240

70 min.

Ø60 Ø80

70 min.

T[ia\i tubul interior cu
70 mm mai lung dec]t “L”

50*135

95

0
8

30 50*

30
95

0
8 80

-3 mm/m

0
4

2
0

4
2

200

70

S 50* 125

P

135

~nclina\i `n jos
cu 3 mm/m

Efectua\i o gaur[ `n pere- 

dec]t diametrul tubului.

D S 50* 125

L

30

95

0
0

2

L

125

70

D S

P

125S

30
95

240 240

Vedere lateral[

Vedere de sus

Fig. 13a

Ie;ire Lateral[

Fig. 13b

Vedere frontal[

Vedere de sus

P = S + 185 mm

Ie;ire Posterioar[

L = S + D + 175 mm

te cu 10-20 mm mai mare 

~nclina\i `n jos
cu 3 mm/m

Efectua\i o gaur[ `n pere- 

dec]t diametrul tubului.
te cu 10-20 mm mai mare 



Lungimea total[ `n metri liniari a conductei
coaxiale nu trebuie s[ dep[;easc[ lungimile
maxime indicate `n tabelul de mai jos, consid-
er]nd c[ fiecare cot reduce lungimea con-
ductei cu valoarea indicat[. De exemplu, o
conduct[ D= 60/100 compus[ din 1 cot 90° +
1 metru orizontal + 2 coturi 45° + 1 metru ori-
zontal are o lungime total[ echivalent[ de 4
metri.

Pentru instalare>

1. Stabili\i pozi\ia de instalare a aparatului.
2. G[uri\i peretele pentru ie;irea tubului

aer/gaze arse conform referin\elor indicate
`n figuri, consider]nd c[ sec\iunile orizontale
ale tubulaturii trebuie s[ aib[ o `nclinare de
circa 3 mm pe metru de lungime `nspre par-
tea de jos, pentru a evita p[trunderea apei
`n central[.

3. Efectua\i un orificiu cu diametrul cu 10 - 20
mm mai mare dec]t diametrul nominal al tu-
bului coaxial utilizat pentru a-i facilita intro-
ducerea.

4. Dac[ este necesar, t[ia\i cap[tul tubulaturii
prin m[surare, consider]nd c[ tubulatura
exterioar[ trebuie s[ ias[ din perete cu o
sec\iune cuprins[ `ntre 10 ;i 60 mm (fig. 13a
;i 13b). Elimina\i bavurile dup[ t[iere.

5. Racorda\i conductele la central[, pozi\io-
n]nd corect garniturile ;i etan;a\i cu man-
;oanele de etan;are corespunz[toare punc-
tele de racordare la perete.
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Ie;ire Vertical[

Fig. 13c

Trecere `nclinat[
1KWMA82U

Adaptor
concentric 60/100

1KWMA33K

Prelungire 60/100
1KWMA56U

240 240

059

05

t
m 

4  . xa
m

Terminal acoperi;
1KWMA83U

86

059
05

05
059

05

000 1
5 21 01

Factori de reducere pentru coturi

Cot coaxial la 90# - Ø 60/100 mm

Cot coaxial la 45# - Ø 60/100 mm

Cot coaxial la 90# - Ø 80/125 mm

Cot coaxial la 45# - Ø 80/125 mm

1 m

0,5 m

0,5 m

0,25 m

Tabelul 6b

Lungimea conductelor
maxim[ permis[

Ø mm
60/100

4 m 5 m

Ø mm
80/125

Tabelul 6a



Racordarea cu tuburi separate

Aparatul poate fi racordat la un sistem de con-
ducte separate aer/gaze arse pentru ie;irea prin
perete sau prin tavan a;a cum este indicat `n
desenele 14-15 al[turate. La cerere sunt
disponibile numeroase accesorii pentru satisfac-
erea diverselor exigen\e de instalare.
Componentele cu cea mai frecvent[ utilizare
sunt indicate `n tabelele 8 - 9 - 10 - 11. Consulta\i
catalogul cu accesorii gaze arse sau lista pentru
componente suplimentare.
Pentru a verifica s[ nu dep[;i\i lungimea
maxim[ permis[ a conductelor este necesar s[
efectua\i `nainte de instalare un calcul simplu>

1. Pentru fiecare component[ este furnizat[ `n
tabelele 8 - 9 - 10 - 11 o pierdere de presiune
“echivalent[ `n metri-aer”, dependent[ de
pozi\ia de instalare a componentei (pe aspi-
ra\ie aer sau evacuare gaze arse, vertical[
sau orizontal[). Pierderea este considerat[
“echivalent[ `n metri-aer” `ntruc]t este rapor-
tat[ la pierderea unui metru de conduct[ situ-
at[ pe aspira\ie aer (definit[ egal[ cu 1). De
exemplu, un cot la 90° de Ø80 situat[ pe
evacuare gaze arse are o pierdere echiva-
lent[ de 2,5 metri-aer, care are o pierdere
egal[ cu cea a 2,5 metri liniari de conduct[
situat[ pe aspira\ie aer.

2. Odat[ definit[ complet schema co;urilor
dublate `nsuma\i pierderile echivalente `n
metri-echivalen\i, `n func\ie de pozi\ia de
instalare, a tuturor componentelor ;i accesori-
ilor din sistem.

3. Verifica\i c[ pierderea total[ calculat[ este
inferioar[ sau egal[ cu 48 de metri
echivalen\i, adic[ maximul permis pentru
acest model de central[. ~n cazul `n care sis-
temul de co;uri ales dep[;e;te limita maxim[
permis[, se recomand[ s[ adopta\i unele
sec\iuni ale conductelor cu diametru superior.
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Fig. 14

Fig. 15

2

Ø80

AER

Ø80

GAZE
ARSE Scoate\i

capacul
de `nchidere

Introduce\i
flan;a

KWMA38U

1

8480 80

1 2 3

4

5

6

Ref.

1

2

3

4

5

6

N# Piese

1

1

1

1

36

1

Cot aer Ø80

Tub orizontal aer Ø80

Terminal antiv]nt

Racord evazat recoltare condens

Tub vertical gaze arse Ø80

Co; evacuare + racord

Descriere Pierdere
echivalent[

1,5 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

36,0 m

4,0 m

47,5 mTotal

Tabelul 7



Tabelele pierderilor tubulaturilor ;i accesoriilor

Valorile pierderilor raportate se refer[ la conducte ;i accesorii originale Ferroli.
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KWMA83U

KWMA86A

KWMA85A

KWMA86U

KWMA84U

Aspira\ie Evacuare
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l
KWMA01K

KWMA02K

KWMA05K

KWMA82A

KWMA38A  •  0,50 m
KWMA83A  •  1,00 m
KWMA06K  •  1,95 m
KWMA07K  •  4,00 m

Descriere Descriere

0,5
1
2
4

0,5
1
2
4

0,5
1
2
4

1
2
4
8

1,2 2,2

2 3

1,5 2,5

7

KWMA55U

5

2

4

3 12

KWMA03U 0

KWMA65A

Tabelul 8 Tabelul 9
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Valorile pierderilor raportate se refer[ la conducte ;i accesorii originale Ferroli.
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KWMA29K

KWMA14K

KWMA03K

KWMA04K

KWMA08K  •  1,00 m
KWMA09K  •  1,95 m

Descriere

0,4
0,8

0,4
0,8

0,4
0,8

0,8
1,6

0,6 1

0,8 1,3

3

1,5

KWMA03U 1,5 3

Tabelul 11

4

KWMA18K

Descriere

2,5 2,5 2 4,53,5 7

KWMA21K

KWMA21K

0

2

0

27
Ø

08
Ø

08
Ø

27
Ø

Tabelul 10

Aspira\ie Evacuare
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Aspira\ie Evacuare

V
er

tic
al

C
ur

ba
t 9

0#

C
ur

ba
t 9

0#

O
riz

on
ta

l

V
er

tic
al

O
riz

on
ta

l

Pierderi echivalente 
`n metri (aer)

Tu
b

 Ø
 1

00
 

ta
t[

 -
 m

am
[

M
an

;o
n

 t
er

m
in

al
tu

b
 f

le
xi

b
il

Ø
 7

9/
72

 m
m

 la
 8

0 
m

m
A

IS
I 3

16
L

R
o

l[
 t

u
b

 f
le

xi
b

il
d

e 
30

 m
, i

n
te

ri
o

r 
lis

,
Ø

 in
t.

 7
2 

m
m

,
Ø

 e
xt

. 7
9 

m
m

.
A

IS
I 3

16
L

C
o

t 
45

° 
Ø

 1
00

 m
m

 
ta

t[
-m

am
[

C
o

t 
90

° 
Ø

 1
00

 m
m

 
ta

t[
-m

am
[

M
an

;o
n

 t
er

m
in

al
tu

b
 f

le
xi

b
il

Ø
 7

2/
79

 m
m

 la
 8

0 
m

m
A

IS
I 3

16
L

R
ed

u
c\

ie
 e

va
za

t[
Ø

 1
00

/8
0 

m
m

A
c
c
e
s
o
r
i
i
 
Ø
 
1
0
0
 

Te
rm

in
al

e 
an

ti
v]

n
t

p
ro

d
u

se
 d

e 
ar

d
er

e
Ø

 1
00

 m
m

Te
rm

in
al

e 
ae

r
d

e 
p

ro
te

c\
ie

 a
sp

ir
a\

ie
Ø

 1
00

 m
m

T
u
b
 
f
l
e
x
i
b
i
l



Racordarea la co;uri de fum colective sau co;uri de fum individuale 
cu tiraj natural

Norma UNI 10641 prevede criteriile de proiectare ;i de verificare a dimensiunilor interne ale co;urilor de
fum colective ;i ale co;urilor individuale cu tiraj natural pentru aparatele cu camer[ etan;[ dotate cu ven-
tilator pe circuitul de combustie.

~n cazul `n care se inten\ioneaz[ racordarea centralei NEW ELITE la un co; de fum colectiv sau la un co;
individual cu tiraj natural, co;ul de fum trebuie s[ fie `n mod expres proiectate de personal tehnic calificat
profesional `n conformitate cu norma UNI 10641.

~n special, este prev[zut c[ co;urile de fum trebuie s[ aibe urm[toarele caracteristici>
O S[ fie dimensionate conform metodei de calcul descrise `n aceea;i norm[
O S[ fie etan;e la produsele de ardere, rezistente la gazele arse ;i la c[ldur[ ;i impermebile la condens.
O S[ aib[ sec\iune circular[ sau rectangular[ (sunt admise unele sec\iuni hidraulic echivalente), cu traseu

vertical ;i s[ nu prezinte ;trangul[ri
O S[ aib[ conductele prin care se evacueaz[ gazele arse calde distan\ate corespunz[tor sau izolate de

materialele combustibile
O S[ fie racordate la un singur aparat pe nivel, pentru un maxim de 6 aparate `n total (8 dac[ este

prezent[ deschiderea sau conducta de de compensare)
O S[ nu aib[ dispozitive mecanice de aspira\ie `n conductele principale
O S[ fie `n depresiune, pe toat[ lungimea, `n condi\ii de func\ionare sta\ionar[
O S[ aib[ la baz[ o camer[ de recoltare a materialelor solide sau a eventualului condens de cel pu\in 0,5

m, prev[zut[ cu u;[ metalic[ de `nchidere etan;[ la aer.
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3. SERVICE :I ~NTRE|INERE
3.1 Reglaje

Toate opera\iile de reglare ;i transformare trebuie efectuate de Personal Calificat ;i Autorizat precum este
personalul Serviciului Tehnic Asisten\[ Clien\i de Zon[.
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru daunele produse obiectelor ;i/sau persoanelor
derivate din interven\ia asupra aparatului de c[tre persoane necalificate ;i neautorizate.

Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func\iona cu alimentare cu Gaz Metan sau G.P.L. ;i vine reglat din fabric[ pentru utilizarea
unuia din cele dou[ tipuri de gaz, a;a cum este men\ioneaz[ `n mod clar pe ambalaj ;i pe pl[cu\a cu datele
tehnice ale aparatului. Dac[ se dovede;te necesar[ utilizarea aparatului cu un tip de gaz diferit de cel din
fabric[, este necesar[ achizi\ionarea kit-ului de transformare corespunz[tor ;i s[ efectua\i opera\iunile
indicate `n continuare>
1. ~nlocui\i duzele arz[torului principal, mont]nd duzele indicate `n tabelul cu date tehnice de la cap. 4, `n

func\ie de tipul de gaz utilizat
2. Prin intermediul panoului de comand[ sau a comenzii la distan\[, modifica\i parametrul 1 din meniul

parametri central[ (0=Metan - 1=GPL).
3. Regla\i presiunile minime ;i maxime la arz[tor (vezi paragraful corespunz[tor), stabilind valorile indicate

`n tabelul cu date tehnice pentru tipul de gaz utilizat.
4. Aplica\i pl[cu\a adeziv[ con\inut[ `n kit-ul de transformare `n vecin[tatea pl[cu\ei cu date tehnice pen-

tru a dovedi efectuarea transform[rii.

Reglarea presiunii la arz[tor
Acest aparat, fiind de tip cu modulare a fl[c[rii, are dou[ valori fixe ale presiunii> cea de minim ;i cea de
maxim, care trebuie s[ fie cele indicate `n tabelul cu date tehnice `n func\ie de tipul de gaz.
O Conecta\i un manometru corespunz[tor la priza de presiune “B” situat[ avale de vana de gaz.
O Deconecta\i tubul de compensare a presiunii “F”.
O Scoate\i capacul de protec\ie “C”.
O Ap[sa\i simultan tastele RESET ;i “-” (func\ionare TEST la

putere minim[).
O Regla\i presiunea minim[ cu ajutorul ;urubului “D”, `n sens

orar pentru a o diminua ;i `n sens antiorar pentru a o cre;te.
O Ap[sa\i simultan tastele “+” ;i “-” (func\ionare TEST la put-

ere maxim[).
O Pune\i butonul de reglare a `nc[lzirii la valoarea maxim[.
O Regla\i presiunea maxim[ prin intermediul ;urubului “E”, `n

sens orar pentru a o cre;te ;i `n sens antiorar pentru a o
diminua.

O Reconecta\i tubul de compensare a presiunii “F”.
O Remonta\i ;urubul de protec\ie “C”.

Legend[

A Priz[ de presiune amonte
B Priz[ de presiune avale
C :urub de protec\ie
D :urub de reglare presiune minim[
E :urub de reglare presiune maxim[
F Tub de compensare a presiunii
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Fig. 16

INOUT
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� Odat[ efectuat
controlul presiu-

nii sau reglarea acesteia
este obligatorie sigilarea
cu vopsea sau cu sigiliu
corespunz[tor a ;urubu-
lui de reglare.



Reglarea parametrilor centralei
Ap[s]nd simultan tasta “M” ;i tasta “+” pentru mai mult de 3 secunde se acceseaz[ meniul parametri
central[.
Ap[s]nd succesiv tasta “M” se pot parcurge parametrii, `n timp ce cu tastele “+” ;i “-” se pot modifica
valorile setate.

Par. “1” • Alegerea combustibilului

Parametrii centralei sunt preregla\i din fabric[ pentru o func\ionare optim[ a aparatului ;i orice
interven\ie asupra acestora poate fi efectuat[ doar de centrele de asisten\[ autorizate de FER-
ROLI.
Nu modifica\i nici unul din parametri pentru a nu compromite func\ionarea corect[ a aparatului.

Reglarea ^t `nc[lzire variind debitul-`n[l\imea de pompare a pompei
Saltul termic ^t (diferen\a de temperatur[ a apei de `nc[lzire `ntre turul ;i returul instala\iei) trebuie s[ fie
mai mic de 20°C ;i se ob\ine variind debitul-`n[l\imea de pompare a pompei, prin intermediul variatorului
(sau a `ntrerup[torului) la o vitez[ mai mare a acesteia. De re\inut c[ m[rind viteza pompei scade ^t ;i
viceversa.
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0 = Gaz Metan
1 = GPL

1 = Parametru

Fig. 17



3.2 Punerea `n func\iune
Punerea `n func\iune trebuie efectuat[ de Personal Calificat ;i autorizat precum este personalul
Organiza\iei noastre de v]nzare ;i Serviciul Tehnic Asisten\[ Clien\i de zon[.
Prima aprindere este gratuit[ ;i trebuie solicitat[ conform modalit[\ilor indicate pe eticheta adeziv[
de pe central[.
Verific[ri care trebuie efectuate la prima aprindere ;i dup[ toate opera\iunile de `ntre\inere care au
impus deconectarea de la instala\ii sau o interven\ie asupra organelor de siguran\[ sau p[r\i ale
centralei>

~nainte de pornirea centralei>
O Deschide\i eventualele vane de separare dintre central[ ;i instala\ii.
O Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz, proced]nd cu grij[ ;i utiliz]nd o solu\ie de ap[ cu s[pun pen-

tru a c[uta eventualele pierderi la leg[turi.
O Umple\i instala\ia hidraulic[ ;i asigura\i o evacuare complet[ a aerului con\inut `n central[ ;i `n insta-

la\ie, deschiz]nd supapa de dezaerisire montat[ `n central[ ;i eventualele supape de dezaerisire din
instala\ie.

O Verifica\i s[ nu existe pierderi de ap[ din instala\ie, din circuitele de ap[ menajer[, din leg[turi sau din
central[.

O Verifica\i racordarea exact[ a instala\iei electrice.
O Verifica\i c[ aparatul este conectat la instala\ie corespunz[toare de `mp[m]ntare.
O Verifica\i c[ valoarea presiunii ;i a debitului de gaz pentru `nc[lzire pentru `nc[lzire sunt cele cerute.
O Verifica\i c[ nu exist[ lichide sau materiale inflamabile `n imediata vecin[tate a centralei.

Pornirea centralei
O Deschide\i robinetul de gaz amonte de central[.
O Evacua\i aerul prezent `n conducta amonte de vana de gaz.
O ~nchide\i eventualul `ntrerup[tor sau introduce\i ;techerul amonte de central[.
O Ap[sa\i tasta ON/OFF (vezi fig.1)
O n acest moment centrala este preg[tit[ pentru func\ionarea automat[ ori de c]te ori se prelev[ ap[

cald[ menajer[ sau exist[ o cerere de la termostatul de ambian\[.

~n cazul `ntreruperii aliment[rii electrice a centralei, `n timp ce aceasta din urm[ este `n func\iune,
arz[torul se stinge. La revenirea tensiunii la re\ea, centrala execut[ din nou ciclul de autotest ;i la
final arz[torul se reaprinde automat (dac[ mai exist[ cerere de c[ldur[).

Verific[ri `n timpul func\ion[rii
O Asigura\i-v[ de etan;eitatea circuitului de combustibil ;i a instala\iilor de ap[.
O Controla\i eficien\a co;ului ;i a conductelor aer-gaze arse `n timpul func\ion[rii centralei.
O Controla\i c[ circula\ia apei, `ntre central[ ;i instala\ii, se desf[;oar[ corect.
O Asigura\i-v[ c[ vana de gaz moduleaz[ corect at]t `n faza de `nc[lzire c]t ;i `n cea de preparare a apei

calde menajere.
O Verifica\i aprinderea corect[ a centralei, efectu]nd diverse probe de aprindere ;i de stingere, prin inter-

mediul termostatului de ambian\[ sau al comenzii la distan\[.
O Asigura\i-v[ c[ consumul de combustibil indicat de contor, corespunde celui indicat `n tabelul cu date

tehnice la cap. 4.
O Controla\i c[ debitul de ap[ cald[ menajer[ cu ^t este conform valorii declarate `n tabel> nu v[ `ncrede\i

`n m[sur[torile efectuate cu sisteme empirice. M[sur[toarea se efectueaz[ cu instrumente cores-
punz[toare ;i `n punctul cel mai apropiat de central[, lu]nd `n considerare ;i dispersiile de c[ldur[ ale
conductelor.
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O Asigura\i-v[ c[ f[r[ cerere de c[ldur[ arz[torul se aprinde corect la deschiderea unui robinet de ap[
cald[ menajer[. Controla\i c[ `n timpul func\ion[rii pe `nc[lzire, la deschiderea unui robinet de ap[ cald[
menajer[, pompa de circula\ie `nc[lzire se opre;te, ;i apa cald[ menajer[ este preparat[ `n condi\ii nor-
male.

O Verifica\i programarea corect[ a parametrilor ;i efectua\i eventualele personaliz[ri cerute (curba de
compensare, puterea, temperatura, etc.)

Oprirea
Ap[sa\i tasta ON/OFF (vezi fig. 1).
C]nd centrala este oprit[ prin intermediul acestei taste placa electronic[ nu mai este alimentat[ electric ;i
sistemul anti`nghe\ este exclus.
~nchide\i robinetul de gaz amonte de central[ ;i `ntrerupe\i alimentarea electric[ a aparatului.

~n cazul `ntreruperilor de lung[ durat[ pe timpul iernii, pentru a evita daunele produse de `nghe\,
se recomand[ evacuarea apei `n totalitate din central[, cea menajer[ ;i cea din instala\ie< alter-
nativ evacua\i numai apa cald[ menajer[ ;i introduce\i antigel corespunz[tor `n instala\ia de
`nc[lzire.

3.3 ~ntre\inere
Urm[toarele opera\iuni sunt strict rezervate Personalului Calificat ;i autorizat, precum este per-
sonalul Organiza\iei noastre de v]nzare ;i Serviciul Tehnic Asisten\[ Clien\i de zon[.

Controlul sezonier al centralei ;i al co;ului de fum
Se recomand[ efectuarea asupra aparatului cel pu\in o dat[ pe an a urm[toarelor controale>
O Dispozitivele de comand[ ;i de siguran\[ (vana de gaz, flusometrul, termostatele, etc.) trebuie s[

func\ioneze corect.
O Conductele ;i terminalul aer-gaze arse trebuie s[ fie lipsite de obstacole ;i s[ nu prezinte pierderi.
O Instala\iile de gaz ;i de ap[ trebuie s[ fie etan;e.
O Arz[torul ;i schimb[torul trebuie s[ fie curate. Urma\i instruc\iunile din paragraful urm[tor.
O Electrozii nu trebuie s[ prezinte depuneri ;i trebuie s[ fie corect pozi\iona\i.
O Presiunea apei din instala\ia rece trebuie s[ fie de circa 1 bar< `n caz contrar restabili\i-o la aceast[ va-

loare.
O Vasul de expansiune trebuie s[ fie `nc[rcat.
O Debitul ;i presiunea de gaz trebuie s[ corespund[ celor indicate `n tabelele respective.
O Pompele de circula\ie nu trebuie s[ fie blocate.
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Deschiderea mantalei
Pentru a deschide mantaua centralei
trebuie s[ urma\i secven\a de mai
jos ;i indica\iile din fig. 18.
1 Cu ajutorul unei ;urubelni\e,

desface\i complet cele 2 ;uru-
buri “A”

2 Deschide\i rotind panoul “B”
3 Ridica\i ;i scoate\i panoul

“B”

Cur[\area centralei ;i a arz[torului
Corpul ;i arz[torul nu trebuie cur[\ate cu produse chimice sau cu perii din o\el. ~n mod particular trebuie
avut[ grij[ pentru toate sistemele de etan;are ale camerei etan;e (garnituri, presetupe, etc.). Pentru a
evita pierderile de aer care, cauz]nd o sc[dere a presiunii din camera etan;[, pot face s[ intervin[ pre-
sostatul diferen\ial, care va bloca centrala. O aten\ie deosebit[ mai trebuie avut[ dup[ execu\ia tuturor
opera\iilor, `n controlarea ;i executarea tuturor fazelor de aprindere ;i de func\ionare a termostatelor, a
vanei de gaz ;i a pompei de circula\ie.

Dup[ asemenea controale, asigura\i-v[ c[ nu sunt sc[p[ri de gaz.

Analiza arderii
~n interiorul centralei sunt inserate dou[ puncte de prele-
vare, unul pentru gaze arse ;i altul pentru aer. Pentru a
putea efectua prelev[rile trebuie s[>

1) Scoate\i mantaua centralei
2) Deschide\i punctele de prelevare a aerului ;i a gazelor

arse de pe camera etan;[<
3) Introduce\i sondele pentru circa 7-8 cm<
4) Ap[sa\i tastele “+” ;i “-” pentru 5 secunde pentru a

activa modul TEST<
6) A;tepta\i 10 minute pentru a se stabiliza centrala
7) Efectua\i m[sur[toarea.

Analizele efectuate cu centrala nestabilizat[ pot
cauza erori de m[surare.
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Fig. 18
A

A

B

AerGaze arse

Fig. 19



3.4 Rezolvarea problemelor
Diagnostic

~n caz de anomalii sau probleme de func\ionare, afi;ajul clipe;te ;i apare codul identificativ al anomaliei.
Anomaliile (marcate cu litera “F”) cauzeaz[ bloc[ri temporare care sunt restabilite automat imediat ce val-
oarea reintr[ `n c]mpul de func\ionare normal al centralei.
Dac[ `mpreun[ cu anomalia apare de asemenea ;i scrisul RESET, utilizatorul va trebui s[ restabileasc[
func\ionarea centralei ap[s]nd tasta (5 - fig. 1). Va fi repetat ciclul de aprindere.
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Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie

F1 Lips[ aprindere arz[tor • Lips[ gaz
• Anomalie electrod de detec\ie sau de

aprindere
• Van[ de gaz defect[

• Controla\i c[ debitul de gaz al cen-
tralei este reglat ;i c[ a fost eliminat
aerul din conducte

• Controla\i cablajul electrozilor ;i c[
ace;tia sunt pozi\iona\i corect ;i c[
nu prezint[ depuneri

• Verifica\i ;i `nlocui\i vana de gaz

F3 Interven\ie termostat de siguran\[ • Senzor de tur inactiv
• Lips[ circula\ie instala\ie

• Controla\i corecta pozi\ionare ;i
func\ionare a senzorului de tur

• Verifica\i pompa de circula\ie

F4 Interven\ie presostat de aer • R[m]ne `nchis contactul presostatului • Verifica\i presostatul

F5 Interven\ie presostat de aer • Nu se `nchide contactul `n 55” • Verifica\i presostatul de aer
• Verifica\i c[ conductele de aer ;i de

gaze arse nu sunt obturate

F6 Interven\ie presostat de aer • Nu r[m]ne `nchis contactul dup[ 5
tentative

• Verifica\i presostatul
• Verifica\i ventilatorul

F8 Lips[ flac[r[ dup[ faza de aprindere • Anomalie la placa electronic[
• Perturba\ii la re\ea

• Verifica\i ;i eventual `nlocui\i placa
electronic[

• Verifica\i `mp[m]ntarea

F9 Lips[ comunica\ie `ntre placa electron-
ic[ ;i vana de gaz

• Cablaj defect
• Van[ avariat[

• Verifica\i cablajul
• Verifica\i componentele
• ~nlocui\i vana

F10
÷

F22

Anomalie microprocesor • Anomalie `n func\ionarea microproce-
sorului

• ~ntrerupe\i ;i restabili\i alimentarea
electric[. Dac[ problema persist[
verifica\i ;i/sau `nlocui\i placa princi-
pal[

F23 Nu atinge presiunea nominal[ setat[ a
apei `n instala\ia de `nc[lzire `n 4
minute.

• Pierdere de ap[ din instala\ie
• Presiune din re\ea prea sc[zut[

• Verifica\i instala\ia
• Verifica\i presiunea de re\ea

F24 4 reumpleri `n decurs de 12 ore. • Pierdere de ap[ din instala\ie ;i/sau a
supapei de siguran\[

• Verifica\i instala\ia
• Verifica\i supapa de siguran\[
• Verifica\i vasul de expansiune



NEW ELITE F24 E

32

Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie

F25 Anomalie software • Anomalie `n func\ionare software • ~ntrerupe\i ;i restabili\i alimentarea
electric[. Dac[ problema persist[
verifica\i ;i/sau `nlocui\i placa princi-
pal[

F30 Anomalie senzor de tur • Senzor avariat sau `n scurt circuit • Verifica\i cablajul sau `nlocui\i sen-
zorul

F31 Anomalie senzor de tur • Senzor avariat sau cablaj `ntrerupt • Verifica\i cablajul sau `nlocui\i sen-
zorul

F32 Anomalie senzor ap[ cald[ menajer[ • Senzor avariat sau cablaj `n scurt cir-
cuit

• Verifica\i cablajul sau `nlocui\i sen-
zorul

F33 Anomalie senzor ap[ cald[ menajer[ • Senzor avariat sau cablaj `ntrerupt • Verifica\i cablajul sau `nlocui\i sen-
zorul

F34 Tensiune de alimentare mai mic[ de
190V. sau mai mare de 250V.

• Probleme la re\eaua electric[ • Verifica\i instala\ia electric[

F35 Frecven\a de re\ea anormal[ • Probleme la re\eaua electric[ • Verifica\i instala\ia electric[

F36 Anomalie la placa electronic[ • ~nlocui\i placa electronic[

F37 Presiune ap[ instala\ie incorect[ • Presiune prea mic[
• Senzor avariat

• ~nc[rca\i instala\ia
• Verifica\i senzorul

F39 Anomalie sond[ de exterior • Sond[ avariat[ sau cablaj `n scurt cir-
cuit

• Verifica\i cablajul sau `nlocui\i sen-
zorul

F40 Presiune ap[ instala\ie incorect[ • Presiune prea mare • Verifica\i instala\ia
• Verifica\i supapa de siguran\[
• Verifica\i vasul de expansiune



4 CARACTERISTICI :I DATE TEHNICE
4.1 Dimensiuni ;i racorduri

Legend[
1 Tur instala\ie
2 Ie;ire ap[ cald[ menajer[
3 Intrare gaz
4 Intrare ap[ menajer[
5 Retur instala\ie
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Fig. 20

Vedere Superioar[

Vedere Inferioar[



4.2 Vedere general[ ;i componente principale

5 Camer[ etan;[
7 Intrare gaz
8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[
9 Intrare ap[ menajer[

10 Tur instala\ie
11 Retur instala\ie
16 Ventilator
19 Camer[ de ardere
22 Arz[tor principal
27 Schimb[tor din cupru
28 Colector gaze arse
29 Racord ie;ire gaze arse
32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire
34 Senzor de temperatur[ `nc[lzire
36 Dezaerator automat
42 Senzor de temperatur[ ap[ cald[ 

menajer[
43 Presostat aer
44 Van[ gaz
49 Termostat de siguran\[
81 Electrod de aprindere
82 Electrod de detec\ie
90 Priz[ de prelevare gaze arse
91 Priz[ de prelevare aer

136 Flusometru
145 Manometru
187 Diafragm[ gaze arse
238 Microacumulare menajer[
239 ~nc[lzitor electric
240 Electrovan[ `nc[rcare instala\ie
241 By-pass automatic
246 Traductor de presiune
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Fig. 21
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4.3 Schema hidraulic[
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Fig. 22
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Legend[

5 Camer[ etan;[
7 Intrare gaz
8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[
9 Intrare ap[ menajer[

10 Tur instala\ie
11 Retur instala\ie
14 Supap[ de siguran\[
16 Ventilator
20 Grup arz[toare
27 Schimb[tor de c[ldur[
29 Racord ie;ire gaze arse
32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire
34 Senzor de temperatur[ `nc[lzire

42 Senzor de temperatur[ ap[ 
cald[ menajer[

43 Presostat aer
44 Van[ gaz
49 Termostat de siguran\[
56 Vas de expansiune
81 Electrod de aprindere
82 Electrod de detec\ie

136 Flusometru
187 Diafragm[ gaze arse
238 Microacumulare
239 ~nc[lzitor electric
240 Electrovan[ `nc[rcare instala\ie
241 By-pass automatic
246 Traductor de presiune ap[



4.4 Tabel date tehnice
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Alimentare gaz Pmax Pmin

Putere Focar (Putere Calorific[ Inferioar[ - Hi)

Putere Termic[ Util[  80ºC - 60ºC

Putere Termic[ Ap[ Cald[ Menajer[

Puteri Pmax Pmin

kcal/h 20.400 8.300

kW 23,8 9,7

kcal/h 20.400 8.300

kW 23,8 9,7

kcal/h 22.200 9.900

kW 25,8 11,5

Dimensiuni, mase, racorduri

Ad]ncime mm 368

L[\ime mm 480

~n[l\ime mm 780

Ap[ cald[ menajer[

Presiune minim[ de func\ionare ap[ cald[ menajer[ bar 0,25

Presiune maxim[ de func\ionare ap[ cald[ menajer[ bar 9

Produc\ie maxim[ ap[ cald[ menajer[ ∆t 30°C

Produc\ie maxim[ ap[ cald[ menajer[ ∆t 25°C l/min 13,6

l/min 11,3

Con\inut de ap[ central[ litri 0,8

Presiune de pre`nc[rcare vas de expansiune bar 1

Capacitate vas de expansiune litri 10

Presiune minim[ de func\ionare `nc[lzire bar 0,8

Presiune maxim[ de func\ionare `nc[lzire bar 3

Temperatura maxim[ de func\ionare `nc[lzire °C 90

Indice de protec\ie electric[ IP X 5 D

Alimentare electric[

Tensiune de alimentare/frecven\[ V/Hz 230/50

Putere Electric[ Maxim Absorbit[ W 175

Racorduri circuit de ap[ cald[ menajer[ \oli 1/2”

Racorduri instala\ie de `nc[lzire \oli 3/4”

Racord instala\ie de gaz \oli 1/2”

Masa cu ambalaj kg 46,5

~nc[lzire

Debit Gaz Metan (G20) nm3/h 2,73 1,22

Tabelul 13

Duze principale Gaz Metan (G20) mm 12 x 1,30

Presiune la arz[tor Gaz Metan (G20) mbar 11,8 2,5

Presiune alimentare Gaz Metan (G20) mbar 20,0

Debit GPL (G31) nm3/h 2,00 0,89

Duze principale GPL (G31) mm 12 x 0,77

Presiune la arz[tor GPL (G31) mbar 36,0 7,8

Presiune alimentare GPL (G31) mbar 37,0

Supapa de siguran\[ bar 3

Con\inut de ap[ menajer[ litri 3,3



4.5 Diagrame
Diagrame presiune - putere

Presiune disponibil[ `n instala\ie

Legend[
1 - 2 - 3 = Pozi\ii selector pomp[
A = Pierderi de presiune central[
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Fig. 23
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Fig. 25
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FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.


